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 INSTALLATION INSTRUCTIONS  
  

N° IN0040900-A
01.2019

MaxiBlue pump (PRK kit)
Pompe MaxiBlue (kit PRK)

Unit Coolers

NTA
Kit PRK

T > 0°C
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1. COMPOSITION DU KIT - KIT COMPOSITION - KIT-ZUSAMMENSETZUNG -
COMPOSICIÓN DEL KIT - SKLAD ZESTAWU
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≈ 5 mm ≈ 5 mm
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2. INSTALLATION - INSTALLATION - INSTALLATION - INSTALACIÓN -
INSTALACJA
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≈ 5 mm ≈ 5 mm
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* P.7 - §3
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Max

Blue : Bleu - Blue - Blau - Azul – Niebieski
Brown : Marron - Brown - Braun - Marron – Brązowy
Green/Yellow : Vert/Jaune - Green/Yellow - Grün/Gelb - Verde/Amarillo - Zielony/żółty

T > 0°C

3. RACCORDEMENT ELECTRIQUE - ELECTRICAL WIRING
ELEKTRISCHE ANSCHLÜSSE - CONEXIONES ELECTRICAS
OKABLOWANIE ELEKTRYCZNE

4. HAUTEUR REFOULEMENT D’EAU - WATER DISCHARGE HEIGHT
WASSERAUSTRITTSHÖHE - ALTURA DE DESCARGA DE AGUA
WYSOKOŚĆ ROZŁADOWANIA WODY
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LENNOX EMEA se réserve le droit d’apporter toute modification sans  préavis.
LENNOX EMEA reserves itself the right to make changes at any time without preliminary notice.  LENNOX 
EMEA Angaben und Abbildungen unverbindlich. Änderungen vorbehalten.
LENNOX EMEA se reserva el derecho de aportar cualquier modificación sin  preaviso.




